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Dieses Dokument wurde als Ergänzung und in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3814 – 

Gebäudeautomation erstellt. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, bildet dieses Dokument die 

Grundlage für Angebote und Aufträge bei Umsetzung und Support von B-CON Projekten durch ICONAG 

bzw. ICONAG-Systempartner. 
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1 Vorbemerkung 

Die Umsetzung der projektspezifischen Anforderungen an Bedien- und Anzeigefunktionen bietet viele 

gestalterische Freiheitsgrade. Auch B-CON bietet hierfür vielfältige Möglichkeiten und unterstützt eine 

besonders effiziente Erstellung von projektspezifischen Übersichtsbildern, Anlagenbildern und 

Detailbildern (im Folgenden aus Vereinfachungsgründen Anlagenbilder genannt). 

 

Jedoch können Anlagenbilder ohne klare Vorgaben zu einem wesentlichen Kostentreiber bei der 

Einrichtung von Management- und Bedieneinrichtungen sowie von Systemen zum technischen 

Gebäudemanagement verteilter Liegenschaften werden. Dies gilt insbesondere, wenn Anlagenbilder 

und Dialoge während der Projektumsetzung umgestaltet werden sollen. 

 

Der B-CON Standard bietet darum Vorlagen zur Auswahl, die den grundsätzlichen Anforderungen an 

Bedienkonzept und Benutzeroberflächen Rechnungen tragen wie  

 Ergonomie und Verständlichkeit für den Benutzer 

 Arbeitseffizienz 

 Möglichkeiten für lokalen Zugriff und Fernzugriff 

 IT-Sicherheit und  

 Dokumentierbarkeit von Benutzereingriffen. 

 

Durch Wahl einer der Standard-Vorlagen bzw. die Festlegung einer projektspezifischen Vorlage durch 

Anpassung der Standardvorlagen, wird ein für Auftraggeber, Benutzer und Auftragnehmer 

verbindlicher Rahmen zur Projektumsetzung definiert. 

 

2 Aufteilung der Benutzeroberfläche 

Im B-CON Standard für die Bedienung über B-CON WebClients wird folgende Aufteilung der 

Benutzeroberfläche unterstützt: 
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Die Sekundär-Navigation kann dabei z. B. wahlweise über oder unter dem Anlagenbild eingeblendet 

werden.  

 

Sofern die Bedienung über B-CON Bedienclients erfolgen soll, können kundenspezifisch beliebige 

Aufteilungen realisiert werden. Je nach Umfang der Individualisierung fallen hierfür zusätzliche Kosten 

an. 

 

3 Darstellung von Medien sowie Anzeige- und Bedienelementen 

3.1 Darstellung von Medien 

Im Standard lehnt sich die Darstellung von Medien und Luft an die Empfehlungen der VDI 3814 Blatte 

2.3 an. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, werden folgende Farben und HTML-Farbcodes 

verwendet: 
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3.2 Variable Bildelemente für Bedien- und Anzeigefunktionen 

Im Standard bietet B-CON zur Umsetzung von Bedien- und Anzeigefunktionen folgende variable 

Bildelemente („Controls“), die für die Bedienung über B-CON WebClients zur Verfügung stehen: 
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Entwicklung kundenspezifischer Controls ist gegen gesonderte Beauftragung möglich. 

 

3.3 Dialogfunktionen für Anzeige und Bedienung 

Die Dialogfunktionen für bedienbare Bildelemente sind im B-CON Standard auf die Bedienung 

über B-CON Webclients ausgelegt. Die Dialogfunktionen stellen sich wir folgende Beispiele dar. 
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Beispiel: Dialogfunktion „Änderung Betriebsart“ 

 
Beispiel: Dialogfunktion „Sollwertverstellung“ 

  

 

 
Beispiel: Dialogfunktion „Anzeige und 

Bedienung BACnet-Objekt-Parameter“ 

 
Beispiel: Dialogfunktion „Anzeige BACnet-

Device-Properties“ 

 

 

Die Dialogfunktionen für Anzeige und Bedienung können in Bezug auf Größe, Farbe und Schriften 

grundsätzlich nur bei der Nutzung von B-CON Bedien-Clients angepasst werden, was zu 

Mehraufwänden führen kann. 

 

4 Vorlagen Anlagenbilder 

Die folgenden Vorlagen für Anlagenbilder sollen helfen, eine Festlegung zu Gestaltung von 

Übersichtsbildern, Anlagenbildern und Detailbildern festzulegen. Sofern nichts anderes vereinbart 

wird, erfolgt die Umsetzung auf Basis von Vorlage 1. Alternativ kann der Auftraggeber frei aus den 

weiteren Standard-Vorlagen auswählen. Die Festlegung und Entwicklung kundenspezifischer Vorlagen 

ist vor Beginn der Projektumsetzung möglich. Sie Bedarf ggf. eines Mehraufwandes, der gesondert 
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beauftragt werden muss. Änderungen an der Gestaltung der Anlagenbilder nach Beginn der 

Projektumsetzung verursachen immer einen Mehraufwand der gesondert berechnet werden muss. 

 

4.1 Vorlage 1 

4.1.1 Vorlage 1 – Raumautomation 

 

 

 

4.1.2 Vorlage 1 – Elektroverteilung 
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4.1.3 Vorlage 1 - Raumlufttechnische Anlage 

 

 

 

4.1.4 Vorlage 1 – Heizkreisverteiler 
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4.1.5 Vorlage 1 – Kältekreislauf 

 

 

 

4.2 Vorlage 2 

4.2.1 Vorlage 2 – Raumautomation 
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4.2.2 Vorlage 2 – Elektroverteilung 

 

 

 

4.2.3 Vorlage 2 - Raumlufttechnische Anlage 
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4.2.4 Vorlage 2 – Heizkreisverteiler 

 

 

 

4.2.5 Vorlage 2 – Kältekreislauf 
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4.3 Vorlage 3 

4.3.1 Vorlage 3 – Raumautomation 

 

 

 

4.3.2 Vorlage 3 – Elektroverteilung 
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4.3.3 Vorlage 3 - Raumlufttechnische Anlage 

 

 

 

4.3.4 Vorlage 3 – Heizkreisverteiler 
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4.3.5 Vorlage 3 – Kältekreislauf 

 

 

 

4.4 Vorlage 4 

4.4.1 Vorlage 4 – Raumautomation 
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4.4.2 Vorlage 4 – Elektroverteilung 

 

 

 

4.4.3 Vorlage 4 - Raumlufttechnische Anlage 
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4.4.4 Vorlage 4 – Heizkreisverteiler 

 

 

 

4.4.5 Vorlage 4 – Kältekreislauf 
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4.5 Vorlage 5 

4.5.1 Vorlage 5 – Raumautomation 

 

 

 

4.5.2 Vorlage 5 – Elektroverteilung 
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4.5.3 Vorlage 5 - Raumlufttechnische Anlage 

 

 

 

4.5.4 Vorlage 5 – Heizkreisverteiler 
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4.5.5 Vorlage 5 – Kältekreislauf 

 

 

 

4.6 Vorlage 6 

4.6.1 Vorlage 6 – Raumautomation 
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4.6.2 Vorlage 6 – Elektroverteilung 

 

 

 

 

4.6.3 Vorlage 6 - Raumlufttechnische Anlage 
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4.6.4 Vorlage 6 – Heizkreisverteiler 

 

 

 

4.6.5 Vorlage 6 – Kältekreislauf 

 

 

 


